
ВРП-110кВ
A B C A B C

QT2

G

QT1

G

КРПЗ-10кВ

TV1G TV2G

10к

В

10к

В

K1

K

K2

K

* * *

Т1 Т2

Резерв
Відходяща 

лінія

101 102 103 104 105 106
Відходяща 

лінія

Відходяща 

лінія

Відходяща 

лінія

Ввід 1 

секції

107

ТВП N1

108

ТН N1

109

СР

201

СВ Резерв

202 203

ТН N2

204

ТВП N2

205
Ввід 2

секції

Відходяща 

лінія

206
Відходяща 

лінія

207
Відходяща 

лінія

208
Відходяща 

лінія

209
Резервний 

трансформатор

210

ПЛ-110кВ

ПВ (1ланка)

Трансформатор Т1

ПЛ-110кВ

ПВ (2ланка)

Трансформатор Т2

Вимикач ВВ-10/630 10 кВ

Трансформатори напруги 10кВ

ЗНОЛ

Зм. Лист. № Докум Підпис Дата

Літ. Масштаб

Аркуш Аркушів

Розроб.

Перев.

Реценз.

Н.Контр.

Затв. Марченко А.А.

“КПІ” ім.І.Сікорського

ФЕА, гр. ЕК-11

1

Радько А.В.

Головна схема електричних 

з’єднань підстанції 110/10 кВ 

3

141.ЕК1107.007.ТК1

Шполянський О.Г.

Шполянський О.Г.

Маса

Трансформатори власних 

потреб типу ТМ-63/10

Заземлювач ЗОН-110

Силовий трансформатор типу 

ТДН-10000/110

Трансформатори струму 110кВ  ТВТ-110

Обмежувач перевищення напруги 110кВ

PEXLIM R

Трансформатор напруги НКФ-110

Роз`Єднувач РДЗ-2-110/1000 110 кВ

Елегазові вимикачі  LTB D1/B 110 кВ

Релейний захист 

електричної підстанції 

110/10 кВ



Лист. № Докум Підпис Дата

Літ. Масштаб

Аркуш Аркушів

Розроб.

Перев.

Реценз.

Н.Контр.

Затв. Марченко А.А.

2

Радько А.А.

Шполянський О.Г.

Зм.

Розрахунок струмів КЗ на ПС

3

Шполянський О.Г.

Маса

Релейний захист 

електричної підстанції 

110/10 кВ

 Розрахункова схема для 

нормальної схеми ПС

Приєднане до ПЛ напругою 10 кВ 

активне навантаження та довжина 

ліній

Схема заміщення для 

нормальної схеми ПС

Отримані результати струмів КЗ

 “КПІ” ім.І.Сікорського

ФЕА, гр. ЕК-11

141.ЕК1107.007.ТК2



Лист. № Докум Підпис Дата

Літ. Масштаб

Аркуш Аркушів

Розроб.

Перев.

Реценз.

Н.Контр.

Затв. Марченко А.А.

3

Радько А.А.

Шполянський О.Г.

Зм.

Пристрій РЗ REF620 та 

вибір уставок

3

141.ЕК1107.007.ТК3

Шполянський О.Г.

Маса

 “КПІ” ім.І.Сікорського

ФЕА, гр. ЕК-11

Релейний захист 

електричної підстанції 

110/10 кВ

Прийняті праметри ДЗТ 

Передня панель 

пристрою REF620

Управління і блокування вимикача

Схема підключення REF620 для 

конфігурації з використанням ТТ та ТН 

ПРВВ

Захист трасформатора здійснюється терміналом RET 670
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